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  м
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23
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ф 700 мм

ф 700 мм

ГОСТ 3634-79

ГОСТ 3634-79

Кран кульовий для спуску води ф50

  шт.

  шт.

ЗВК-С

Стадія Лист Листів

Приватне підприємство
«БАГЛІЙ ІX»

РП

Розробив

ГІП Ярцева

Директор Ярцева

Змін. Кільк. Лист № док. Підпис Дата

31

Колодязь із збірних залізобетонних елементів

Колодязь із збірних залізобетонних елементів

Колодязь із збірних залізобетонних елементів

Колодязь із збірних залізобетонних елементів

Т.Пр.901-09-11.84

Т.Пр.901-09-11.84

Т.Пр.901-09-11.84

Т.Пр.901-09-11.84

Люки чавунні типа “Т” з антивандальним пристроєм

Люки чавунні типа “Л” з антивандальним пристроєм

Засувки чавунні фланцеві Py 16  Dy 200

Засувки чавунні фланцеві Py 16  Dy 50

Фланець сталевий приварний Dy 200

Фланець сталевий приварний Dy 50

ГОСТ 12820-80

ГОСТ 18599-2001

ГОСТ 12820-80

Втулка під фланець подовжена ПЕ 100 SDR 11 ф 200

ф 2000

ф 1000

ф 1500

ф 1500

1

1

1

1

Нероз`ємне з`єднання метал/пластик ф 250пл.хф200ст.

Трійник сталевий зварювальний ф200х50

Трійник сталевий зварювальний ф200х200

3мВивіз грунту

3мПривіз піску

Розбирання та відновлення дорожнього покриття 2м

Гідроізоляція колодязів

п
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2м

1025,0

Нк=2,15

Нк=1,72

Нк=1,52

Нк=1,5

2

2

3

1

1

1

1

1

1

1

6

2

2

7

Вантуз ВМТ - 250

Трійник равнопроходний подовжений  ПЕ 100 SDR 11 ф 250

Перехід мет./пл. ф 250 пл. х ф 200ст

21,04

800,0

700,0

800,0

Труба ПЭ 100 SDR 11 ф 250х22,7                     (Dу200 мм)1,6 МПа

Ковзаючі опори для прокладки труб в футлярах шт.

Установка ковзаючих опор для прокладки труб в футлярах шт.

10

10

Специфікація.

1-в існуючому 
колодязі ВК-1 існ.

Водопровід Dу 200

Завод покрівельних матеріалів «СВІТОНДЕЙЛ»
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53

52

54

55

 м

 м

 Камера 4500х4000

1

1

1

1

1

2

 Футляр із сталевої ел.зварювальної труби ф500

 Футляр із сталевої ел.зварювальної труби ф500

п
ід
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 д

а
та

ін
в
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№
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ін

. 
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в
. 
№

П
о
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д
ж

е
н
о
:

пройти проколомшт.

шт.

шт.

шт.

шт.

L= 17,0м

L= 20,0м

Підключення до існуючої мережі

Підключення до існуючої мережі

 ф200х200

 ф300х200

місць

місць

ф 700 мм ГОСТ 3634-79Люки чавунні типа “Л” з антивандальним пристроєм 2

Засувки чавунні фланцеві Py 16  Dy 100

Фланець сталевий приварний Dy 100 ГОСТ 12820-80

2мГідроізоляція колодязя 54,55

Лічильник рідини Ергомера - 125 - БВ

Труба сталева електрозварювальна 

Труба сталева 

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 10704-91

 Dy 200

 Dy 40

12,0

 шт 1Водолічильник “Мокрохід” з імпульсним вихідом dy 25

 шт

 шт

2

2

11Б41пКран кульовий муфтовий латунний dy 25

 шт 1Зворотній клапан  
 

dy 25

Фільтр сітчастий муфтовий 
 

 шт 1dy 25

Монтажний комплект  (штуцер, гайка, прокладка) dy 25

Труби пластикові ф 32 м 3,0

7,0

dy 25

 шт 2 Американка з зовнішньої / внутрішньої різьбленням dy 25

 шт 2 Коліно dy 25

3мБетон М 150 

3мБетон М 50

  шт.Плита днища D-45-40

  шт.

  шт.

  шт.

  шт.

  шт.

Плита перекриття П15д-5

  шт.

  шт.

  шт.Кільце опірне

16,0

3,0

1

3

П 38

П 37

ПО3 1

ПО2 2

П 36ПНд-8

ПаБд-5А

6

П 34

П 31 1

Б2Балка 1

Балка Б8 2

6

в ізояції посиленого типу

Кількість.Зміни  ПідписЛист № док. Дата
 2

Лист

ЗВК-С

 шт 1

в ізояції посиленого типу

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 10704-91
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Кількість.Зміни  ПідписЛист № док. Дата
 3

Лист

ЗВК-С

Труба сталева електрозварювальна  Dy 100 ГОСТ 10704-91

Засувки чавунні фланцеві Py 16  Dy 200

Фланець сталевий приварний Dy 200 ГОСТ 12820-80

Нероз`ємне з`єднання метал/пластик ф 250пл.хф200ст.

Перехід мет./пл. ф 100х ф 100

 м 3,0

  шт.

  шт.

  шт.

4

  шт. 2

2

2

  шт. 1

56

57

58

59

60

61

Кран кульовий   ф40
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